MUNICIPALIDAD DE

\\ MALARGUE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCION
EDIFICIO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

GENERADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA:

EQUIPO GENERADOR AGUA CALIENTE DERECHA
Estado general: REGULAR

Quemador: bueno

No presenta las chimeneas de extraccion de gases. Vasos de expansion pinchados. Purgadores

defectuosos y presostato roto. Valvula de seguridad defectuosa. El equipo arranca, pero no se

pudo verificar el correcto funcionamiento y rendimiento del mismo. El estado del intercambiador

no se puede comprobar.-

EQUIPO GENERADOR AGUA CALIENTE IZQUIERDA

Estado general: MALO
Quemador: presenta problema en el arranque el motor, motor atrancado

No presenta la chimenea de extraccién de gases. Vasos de expansion pinchados. Purgadores

defectuosos y presostato roto. Valvula de seguridad defectuosa.No hay bomba circuladora. El
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equipo arranca, pero no se pudo verificar el correcto funcionamiento y rendimiento del mismo

dado que no tiene bomba circuladora. El estado del intercambiador no se puede comprobar.-

TANQUE INTERMEDIARIO

Estado general: REGULAR

Llave mezcladora defectuosa. VVaso de expansion pinchado. Véalvula de seguridad defectuosa.

Purgadores defectuosos.-

SISTEMA CALEFACCION POR AIRE
CALEFACTOR 1 ENTRADA (MARCA TRANE)

Estado: MALO

Falta limpieza general, filtro de aire, sensor de retroceso de llama, hace falso contacto la placa de

alimentacion y el ventilador est4 desbalanceado.-

CALEFACTOR 2 (MARCA GOODMAN)
Estado: BUENO

Falta limpieza general y filtro de aire.-
CALEFACTOR 3 (MARCA YORK)
Estado: MALO

Falta ventilador y placa
CALEFACTOR 4
Estado: REGULAR

Falta limpieza general, filtro de aire, tapas del frente, el ventilador se encuentra desbalanceado.-
CALEFACTORS
Estado: REGULAR

Falta limpieza general, filtro de aire,tapas del frente, el ventilador estd desbalanceado y falta el

termostato.-

CALEFACTOR 6 (MARCA TRANE)
Estado: MALO

Falta limpieza general, tapas del frente, falla la placa y el termostato de ambiente esta roto.-
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CALEFACTOR 7 PLANTA ALTA (MARCA SURREY

Estado: REGULAR
Falta limpieza general y termostato de ambiente.-

CALEFACTOR 8 PLANTA ALTA (MARCA SURREY)

Estado: BUENO

Falta limpieza general.-

CALEFACTOR 9 (MARCA GOODMAN)
Estado: BUENO

Falta limpieza general y filtro de aire.-
CALEFACTOR 10 (MARCA GOODMAN)
Estado: BUENO

Falta limpieza general
CALEFACTOR 11 (MARCA GOODMAN)
Estado: BUENO

Falta limpieza general y filtro de aire

Hay que modificar la chimenea de extraccion de gases.-
CALEFACTOR 12 (MARCA GOODMAN)

Estado: BUENO

Falta limpieza general y filtro de aire

Hay que modificar la chimenea de extraccion de gases.-
CALEFACTOR 13 (MARCA GOODMAN)

Estado: BUENO

Falta limpieza general y filtro de aire.-
CALEFACTOR 14 (MARCA GOODMAN)
Estado: MALO

Extractor de humos roto.-
CALEFACTOR 15 (MARCA GOODMAN)

Estado: MALO
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Falta el filtro de aire, tiene el extractor de humos roto y la acometida de impulsion dafiada. -

CALEFACTOR 16 (MARCA GOODMAN)

Estado: MALO

No posee extractor de humos, ventilador, ni presostato. La acometida de impulsion esta dafiada.-
CALEFACTOR 17 BAJO ESCENARIO (MARCA TRANE)

Estado: MALO

Chispero y placa defectuosa.-

CALEFACTOR 18 (MARCA TRANE)

Estado: MALO

Se encuentra el cableado desarmado y el motor defectuoso.-

Fray Inalicén 94 « CP 5613 « TEL 260 471060
www.malargue.gov.ar « Malargie » Mendoza I



MUNICIPALIDAD DE

W\ MALARGUE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPARACION SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCION
EDIFICIO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Items:

- Mantenimiento y reparacion del generador de agua caliente sanitaria N° 1, con la
provision de los repuestos necesarios para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento.-

- Mantenimiento y reparacion del generador de agua caliente sanitaria N° 2, con la
provision de los repuestos necesarios para dejarlo en perfecto estado de
funcionamiento.-

- Mantenimiento y reparacion del tanque intermediario, con la provision de los
repuestos necesarios para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.-

- Mantenimiento de los 7 (siete) calefactores que se encuentran funcionando: N° 2,
N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13.-

- Reparacion de los 5 (cinco) calefactores defectuosos.-
- Desinstalacion de 6 (seis) equipos fuera de funcionamiento.-
- Provision de 6 (seis) calefactores de 35.000 Kcal/h.-
- Instalacién de los calefactores que se proveen.-
Se solicita plazo de garantia.-

Se adjunta plano con ubicacion de calefactores.-
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